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บทคัดยอ 
      วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อ

นําเสนอวิธีการวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาโดย
พิ จ ารณาการจั ดสรรกํ า ลั งผ ลิตไฟฟ า เ ชิ ง
เศรษฐศาสตรอยางเหมาะสมในระบบไฟฟา
รวมกับการพิจารณาความเช่ือถือไดของระบบ
เ ป น ก า ร คํ า น วณห า ค า ท่ี เ ห ม า ะสมขอ ง
กําลังไฟฟาเพื่อตอบสนองความตองการปริมาณ
ไฟฟา โดยใหมูลคาการลงทุนการวางแผนระบบ
สงกําลังไฟฟามีคาตํ่าสุด ภายใตเง่ือนไขบังคับ
ดานความเช่ือถือไดของระบบ   งานวิจัยการ
วางแผนระบบสงกําลังไฟฟานี้ไดนําเทคนิคการ
หาคาเหมาะสมท่ีสุดมาใชในการแกปญหาการ
จัดสรรกําลังผลิตไฟฟารวมกับวิธีวิเคราะหแผน
เหตุการณ เนื่องจากการกําหนดตําแหนงเสนทาง
ของสายสงมีความสําคัญตอเศรษฐศาสตรของ

ระบบไฟฟากําลัง  ซ่ึงทําใหจําเปนตองมีหลาย
ทางเลือกในการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม  
ผลของการทดสอบวิธีท่ีนําเสนอกับระบบไฟฟา
กําลังมาตรฐานไดแสดงใหเห็นวาการวางแผน
ขยายระบบสงกําลังไฟฟาดวยวิธีวิเคราะหแผน
เหตุการณทําใหสามารถกําหนดตําแหนงของ
สายสงและการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟาอยาง
เหมาะสม 
 
คําสําคัญ:    ระบบสงกําลังไฟฟา    การจัดสรร
กําลังผลิตไฟฟา    ความเช่ือถือได 
 

 บทนํา 
ก า ร ว า ง แผนระบบส ง กํ า ล ัง ไฟฟ า มี

ความสําคัญตอความมั่นคงและความเชื่อถือได
ของระบบไฟฟ า  ในการวางแผนระบบส ง
กําลังไฟฟา ใหสามารถรองรับการความตองการ

บทความวิจัย
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อุปกรณและวิธกีาร 
      การวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาใน

การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการทดสอบกับระบบ
ไฟฟากําลังมาตรฐานและพัฒนาเพื่อประยุกตใช
กับระบบไฟฟากํ า ลังขนาดใหญไดตอไป 
งานวิจัยนี้แบงออกเปน 2 กรณีศึกษา คือ  

กรณีศึกษาที่ 1.  การวางแผนระบบสง
กําลังไฟฟาโดยคํานึงถึงมูลคาในการลงทุนท่ี
ต่ําสุด นักวิจัยดานการวางแผนระบบไฟฟาจะ

พิจารณาการลงทุนใหต่ําสุดเปนสําคัญ แตมิได
พิจารณาความม่ันคงของระบบไฟฟากําลัง 
ยังผลใหมูลคาในการลงทุนขยายระบบสงไม
สามารถสะทอนความเปนจริงไดในทางปฏิบัติ   
ก รณี ศึ ก ษ า นี้ เ ป น ใ ช เ ป น ก รณี ฐ า น เ พ่ื อ
เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาท่ีพิจารณาดานความ
เช่ือถือไดของระบบ (Rugthaicharoencheep and 
Leeprechanon, 2005)       

  กรณีศึกษาท่ี 2.  การวางแผนระบบสง
กําลังไฟฟาโดยพิจารณาความเชื่อถือไดระบบให
สามารถรองรับกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีจะ
ยังผลใหระบบสงไมสามารถสงผานกําลังไฟฟาไป
ยังผูใชไฟฟาได         และพิจารณามูลคาในการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมกับการตอบสนองปริมาณ
ไฟฟาท่ีเพิ่มสูงข้ึนได 
วิทยาการเกี่ยวของ 
        1. การจัดสรรกําลังผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสม     
             การวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาตองมี
ความสอดคลองกับระบบผลิตกํ าลังไฟฟ า 
เนื่องจากการวางแผนเพ่ิมจํานวนสายสงเสนใหม
จะตองพิ จารณาข อมูลของระบบผลิตเชน 
ตําแหนงท่ีตั้ง โรงไฟฟาใหม และขอมูลกําลังผลิต
ท้ังหมดของระบบ ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้ถือวาเปน
ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับการจายโหลดอยางประหยัด 
(economic dispatch) ใหเหมาะสมกับความ
ตองการไฟฟาและความจุของสายสง จะยังผลให
ตนทุนในระบบผลิตไฟฟาลดลง และยังเปนการ
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       2. การวิเคราะหแผนเหตกุารณ  
 การวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาใหมี
มูลคาการลงทุนรวมตํ่าสุดข้ึนอยูกับการพิจารณา
เสนทางในการเพิ่มสายสงเสนใหมในแตละแผน
เหตุการณท่ีกําหนดข้ึน การนําวิธีวิเคราะหแผน
เหตุการณนี้มาใชในเนื่องจากเปนการวิเคราะหท่ี
อยูบนพื้นฐานของปจจัยท่ีไมแนนอน และการ
วางแผนระบบสงกํ า ลังไฟฟ านั้น เปนการ
วางแผนเพื่อรองรับกับความตองการไฟฟาใน
อนาคต ทําใหจําเปนตองมีหลายแผนเหตุการณ 
การวิเคราะหแผนเหตุการณเปนเครื่องมือท่ีชวย
ในการตัดสินใจในการลงทุนภายใตขอจํากัด
เหมาะสมท่ีสุด   
       3. การวิเคราะหโหลดโฟลว  
      การวิเคราะหโหลดโฟลวในระบบไฟฟา
กําลังสภาวะทํางานปกติ โดยท่ัวไปประกอบดวย
ขนาดและมุมของศักดาไฟฟาท่ีบัสตางๆ ใน
ระบบ  กระแสและกําลังไฟฟาท่ีไหลในระบบ
ทุกเสนจะตองอยูในเกณฑท่ียอมรับได  ดังนั้น
การวิเคราะหโหลดโฟลวจึงเปนส่ิงสําคัญตอการ
วางแผนขยายระบบสงกําลังไฟฟา   โดยท่ี
กําลังไฟฟาท่ีไหลในสายสงและกําลังไฟฟา
สูญเสียหาไดจากสมการท่ี (1)- (3) (Saadat, 
1999) 

   (1) *
ij i ijS V I=

   (2) *
ji j jiS V I=

 Lossij ij jiS S S= +  (3) 
โดยท่ี 

ijS

jiS

LossijS

     คือ กําลังไฟฟาจากบัส i ไปยังบัส j  
     คือ กําลังไฟฟาจากบัส j ไปยังบัส i  

 คือ กําลังไฟฟาสูญเสียระหวางบัส i กับ j 
       4. ความเชื่อถือไดของระบบ 
             การพิจารณาความเช่ือถือของระบบ
ประกอบดวยการวิเคราะหการจายโหลดอยาง
ประหยัด และพิจารณามูลคาในการลงทุนขยาย
ระบบสงกําลังไฟฟา  ในการพิจารณาเสถียรภาพ
ของระบบไดจําลองเหตุการณเกิดสภาวะผิด
พรอง (fault) ของสายสงเม่ือไมสามารถทํางาน
ไดตามปกติ    ในการทดสอบไดทําการปลดสาย
สงท่ีมีอยูในระบบออกทีละวงวจร และทําการ
ประมวลผลโปรแกรมโหลดโฟลว  เพื่ อ
ตรวจสอบค าการสูญเ สียของระบบ  และ
พิจารณาวิสัยสามารถการสงกําลังไฟฟาของ
ระบบสงไปยังโหลด (Wang, 1994) 
 

วิธีการหาคาเหมาะสมท่ีสดุในการวางแผน
ระบบสงกําลงัไฟฟา 
        การหามูลคาการลงทุนรวมท่ีต่ํ าสุด
ภายใตเง่ือนไขบังคับ โดยไดนําแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร มาใช เป นต ัวแทนของระบบ
ไฟฟา เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ  ท่ีเกิดขึ้น
เนื ่องจากตัวแปรที่ออกแบบ  เงื ่อนไขบังคับ
และจุดประสงคท่ีตั้งไว   ขั้นตอนการวางแผน
ระบบสงกําลังไฟฟามีดังนี้   
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1. แบบจําลองคณิตศาสตร กําหนดฟงกช่ันจุดประสงค (objective 
function)  คือ   การหาคาการลงทุนรวมในการ
ขยายระบบสงใหมีคาตํ่าสุด  (minimize total 
cost)               

2. กําหนดตัวแปรออกแบบและเง่ือนไข 
บังคับ  (constraints) 
               2.1  กฎกระแสไฟฟาของเคอรชอฟฟ   
(KCL) 
               2.2  พิกัดการไหลของกําลังไฟฟาตอง
ไมเกินพิกัดของระบบสง (transmission limit)  
               2.3 กําลังผลิตรวมท้ังหมดของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาตองเทากับความตองการไฟฟารวม                         
กับกํ า ลังไฟฟ า สูญเ สีย ท้ั งหมดของระบบ 
(energy balance)                    

3. คํานวณหาคากํ า ลังไฟฟา ท่ีไหลใน
ระบบสงและคากําลังไฟฟาสูญเสียในระบบสง  
ดวยวิธีการวิเคราะหโหลดโฟลว  

4. คํ า น วณห าค า กํ า ลั ง ผ ลิ ต ไฟฟ า ท่ี
เหมาะสม 

5. คํานวณหาจํานวนสายสงท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด  ดวยวิ ธีโปรแกรมจํานวนเต็มเชิงเสน 
(integer linear programming) โดยใชคา
กําลังไฟฟาจริงเปนตัวแปรตัดสินใจเพ่ิมสายสง
เสนใหมเขามาในระบบสงกําลังไฟฟา (Haffner, 
2001) 

6.  

             การหาคาเหมาะสมท่ีสุดในงานวิจัยนี้ได
เสนอแบบจําลองคณิตศาสตรเพ่ือใชแกปญหาใน
การขยายระบบสงกําลังไฟฟาใหมีมูลคาในการ
ลงทุนตํ่าสุด ซ่ึงไดพิจารณาการจัดสรรกําลังผลิต
ไฟฟ า เ ชิ ง เศรษฐศาสตร  รวมถึงวิ เคราะห
ผลกระทบของกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบตอ
มูลคาในการลงทุนขยายระบบสงกําลังไฟฟา ซ่ึง
สามารถเขียนแบบจําลองคณิตศาสตรภายใต
เง่ือนไขบังคับไดดังนี้ (Wang, 1994)        
  
      1. ปญหาการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟาเชงิ
เศรษฐศาสตร (economic dispatch problem) 
Minimize           

(4)                 2

1 1
 ( ) ( )

G GN N

i i
Min F F P a P b P ci i iT Gi Gi Gi= =

= = + +∑ ∑ i

1
cos( ) 0

N

j
V V Y P Pi j ij i j ij DiGiδ δ θ

=

Subject  to   

คํานวณหามูลคาการลงทุนรวมทั้งหมด 
ดวยวิธีวิเคราะหแผนเหตุการณเพื ่อกําหนด
เสนทางการเพิ่มสายสงใหมท่ีเหมาะสมท่ีสุด   

− − − + =∑

1
sin( ) 0

N

j
V V Y Q Qi j ij i j ij DiGiδ δ θ

=

   (5)                       
     

− − − + =∑

1 1
-   -    0

N N

i i
P P PD iG i loss= =

=∑ ∑

m in m ax
G i G i G iP P P≤ ≤

   (6)   

                                                

             (7)                      
                           

                          (8)                      
          i = 1,2,…,N 
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2.  ปญหาการลงทุนระบบสงกําลังไฟฟา nij  คือ จํานวนสายสงท่ีเพิ่มข้ึนระหวางบัส i กบั 
     (transmission investment problem)       บัส  j 

คือจํานวนสายสงท่ีมีอยูเดิมระหวางบัส i กบั   
       ( )

   
ij

Min v C nij ij∑=             (9) 
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0( )fij ijn n fij ij≤ +              (10)  

 โดยท่ี                          
FT  คือ ราคาตนทุนของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
PGi คือกําลังไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาตัวท่ี i 
PDi คือ โหลดท่ีบัส i 

, ,a b ci i i คือพารามิเตอรตนทุนของเคร่ืองกําเนิด 
       ไฟฟาตัวท่ี i 
NG คือ จํานวนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
N   คือ จํานวนบัส 

iV    คือ แรงดันไฟฟาท่ีบัส i 
ijY  คือ แอดมิตแตนซสายสงระหวางบัส i กับ 

      บัส  j 
iδ  คือ มุมแรงดนัท่ีบัส i 
ijθ คือแอดมิตแตนซมุมของสายสงระหวางi กับ 

     บัส  j 
Ploss

min max,Gi GiP P

v

cij

0
nij

       บัส  j 
คือกําลังไฟฟาท่ีไหลระหวางบัส i ไปยังบัส j fij

        

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
กรณีศึกษาท่ี 1.  การวางแผนระบบสงกําลัง  
           ไฟฟาโดยพิจารณาการจัดสรรกําลังผลิต 
           ไฟฟาเชิงเศรษฐศาสตร 
             เทคนิคที่เสนอนี้ไดทดสอบกับระบบ
ไฟฟากําลัง 5 บัส ซ่ึงเปนระบบไฟฟามาตรฐาน
ท่ีใชสําหรับทดสอบและวิเคราะหระบบไฟฟา
กําลัง ซ่ึงประกอบดวยบัสท่ีเปนเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา จํานวน 3 บัส คือ บัส 1  บัส 2  และบัส 3  
บัสโหลดจํานวน 4 บัส คือ บัส 2 บัส 3 บัส 4 
และบัส 5   ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยระบบ
ทดสอบนี้มีมีพิกัดกําลังผลิตสูงสุดรวมท้ังหมด
เทากับ 235 MW และมีความตองการปริมาณ
ไฟฟาท้ังระบบเทากับ 150 MW ในการทดสอบ
ไดพิจารณาการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟาเชิง
เศรษฐศาสตรและพิจารณาคาการสูญเสียในระบบ
สงกําลังไฟฟา ขอมูลของระบบ ไฟฟากําลัง 5  บัส 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และขอมูลเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและโหลด ดังแสดงในตารางท่ี 2 

คือกําลังไฟฟาสูญเสีย  

คือ พิกัดการจายโหลดสูงสุดและ 
      ต่ําสุดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาตัวที่ i 
คือตนทุนรวมในการวางแผนระบบสง 

      กําลังไฟฟา 
คือตนทุนการขยายระบบสงกําลังไฟฟา 

      ระหวางบัส i กับบัส  j 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1. ระบบไฟฟากําลัง 5 บัส 

 
 
                            ตารางท่ี 1. ขอมูลระบบไฟฟากําลัง 5 บัส 
 

มูลคา ความจุไฟฟา
ของสายสง 

สายสง 
การลงทุน 
(103 US$) 

R 
(pu) 

X 
(pu) ½ B ระหวางบัส 

 (MW) 

1-2 25 0.02 j0.06 0.030 50 

1-3 35 0.08 j0.24 0.025 50 

2-3 45 0.06 j0.18 0.020 50 

2-4 50 0.06 j0.18 0.020 50 

2-5 30 0.04 j0.12 0.015 50 

3-4 20 0.01 j0.03 0.010 50 

4-5 40 0.08 j0.24 0.025 50 
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ตารางท่ี 2. ขอมูลเคร่ืองกําเนดิไฟฟาและโหลด
ในระบบไฟฟากําลัง 5 บัส 

 

บัส 
พิกัดกําลัง 

ผลิตไฟฟาสูงสุด 
(MW) 

โหลด 
(MW) 

1 85 0 
2 80 20 
3 70 20 
4 0 50 
5 0 60 

รวม 235 150 
 

            ตนทุนการผลิตกําลังไฟฟาและขีดจาํกัด
ในการผลิตกาํลังไฟฟาของเคร่ืองกําเนดิไฟฟา 3 
เคร่ือง มีดังนี ้

2
1 1 1( ) 200 7.0 0.008G GF P P P= + + 1G

2G

2
3 3 3 3( ) 140 6.8 0.007G G GF P P P= + +

  $/h    

10 MW ≤ PG1 ≤ 85 MW 

 
 

  $/h    2
2 2 2( ) 180 6.3 0.009G GF P P P= + +

 10 MW ≤ PG2 ≤ 80 MW    

 

 $/h               

 10 MW ≤ PG3 ≤ 70 MW 

   ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 1 
               การทดสอบในกรณีศึกษาที่ 1 ใน
ระบบไฟฟากําลัง 5 บัส ไดกําหนดการเพ่ิมสาย
สงตามแผนเหตุการณตางๆ ซ่ึงมีท้ังหมด 7 แผน
เหตุการณเปนเสนทางการเพ่ิมสายสงเสนใหมท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต โดยพิจารณาจาก
มูลคาในการลงทุนท่ีต่ําสุดกอน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3    ในการทดสอบเปนการหาแผน
เหตุการณท่ีเหมาะสมท่ีสุดในดานการลงทุน
ขยายระบบสงกําลังไฟฟารวมกับการจัดสรร
กําลังผลิตไฟฟาเชิงเศรษฐศาสตร  โดยทําการ
ทดสอบในแตละแผนเหตุการณท่ีกําหนดข้ึน  
ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

 
ตารางท่ี 3. แผนเหตุการณในการวางแผนระบบสงกําลังไฟฟา 5 บัส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนเหตุการณ การเพิ่มเสนทางสายสงใหมระหวางบัส i กับบัส j 
1 1-3 2-3 2-5 3-4 4-5 - - 
2 1-2 2-3 2-5 3-4 4-5 - - 
3 1-2 2-3 2-4 2-5 4-5 - - 
4 1-2 2-3 2-4 2-5 3-4 4-5 - 
5 1-2 1-3 2-3 2-5 3-4 4-5 - 
6 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 4-5 - 
7 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-4 4-5 
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                ผลการทดสอบดังแสดงในตารางท่ี 4  
มูลคาการลงทุนเพิ่มสายสงเสนใหมท่ีต่ําสุดภายใต
เง่ือนไขบังคับ คือ แผนเหตุการณท่ี 1 มีการลงทุน
รวมของระบบสงกําลังไฟฟาเทากับ 190 (103 US$)  
มีจํานวนสายสง 6 วงจร  แตเม่ือพิจารณาการ
จัดสรรกําลังผลิตไฟฟา แผนเหตุการณท่ี 5  มี
ตนทุนการผลิตกํ าลังไฟฟ าท่ี เหมาะสม  คือ 
1,590.39 ($/h) มีการลงทุนรวมของระบบสง
กําลังไฟฟาเทากับ 245  (103 US$) ซ่ึงมีคาการ
ลงทุนสูงกวาแผนเหตุการณท่ี 1 อยู  55 (103 US$)  

ซ่ึงการสูญเสียในระบบสงกําลังไฟฟามีคาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ 1.306 MW เม่ือเทียบกับแผน
เหตุการณอ่ืน ผลการทดสอบใน แผนเหตุการณท่ี 7 
มีมูลคาในการลงทุนเพิ่มสายสงใหมท่ีสูงกวาแผน
เหตุการณอ่ืน มีจํานวนสายสง 8 วงจร ตนทุนใน
การผลิตกํ าลั งไฟฟ ามีค าใกล เ คี ยงกับแผน
เหตุการณท่ี 5  ดังนั้นการลงทุนขยายระบบสงท่ีสูง
ก็มิใชจะเปนตัวกําหนดถึงเสถียรภาพที่ดีของ
ระบบได       

 
 
 

ตารางท่ี 4. ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 1 การวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาโดยพจิารณาการจดัสรรกําลัง 
                  ผลิตไฟฟาเชิงเศรษฐศาสตร 

 

ตนทุน จํานวนสายสงที่เพ่ิมขึ้น  (i-j) การลงทุน
ขยายระบบ
สงกําลังไฟฟา 

        
 

 

 
การผลิต
กําลังไฟฟา 

แผน 
เหตุการณ 

 ($/h)  (103$) 

คาการ
สูญเสียใน
ระบบสง 

(MW) 
n1-2 n1-3 n2-3 n2-4 n2-5 n3-4 n4-5 

1 0 1 1 0 1 2 1 1,604.60 190 2.461 
2 1 0 0 0 2 2 1 1,598.11 210 1.643 
3 1 0 1 1 2 0 1 1,620.13 220 4.505 
4 1 0 1 1 1 1 1 1,596.32 210 2.129 
5 1 1 1 0 2 2 1 1,590.39 245 1.306 
6 1 1 1 1 2 0 1 1,616.92 255 4.088 
7 1 1 1 1 1 2 1 1,595.47 265 1.954 
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กรณีศึกษาที ่2. การวางแผนระบบสง
กําลังไฟฟาโดยพิจารณาความเชื่อถือได
ของระบบ 
        การทดสอบในกรณีศึกษาที่ 2 ไดนําผลการ
ทดสอบในกรณีศึกษาท่ี 1 ในแผนเหตุการณท่ี 5 ซ่ึง
เปนแผนเหตุการณท่ีเหมาะสมสําหรับการวางแผน
ระบบสงกําลังไฟฟามาพิจารณาความเช่ือถือได 
เทียบกับแผนเหตุการณท่ี 7 ซ่ึงเปนแผนเหตุการณ
ท่ีมีการลงทุนสูงกวาแผนเหตุการณอ่ืน ในการ
ทดสอบความเช่ือถือไดของระบบ ทําการทดสอบ
เฉพาะระบบสงกําลังไฟฟา โดยทดสอบดวยวิธี  
N-1 (N = Nominal)  คือ การทดสอบเสถียรภาพการ
ปฏิบัติการของระบบสงกําลังไฟฟา เม่ือเกิดสภาวะ
ท่ีสายสงท่ีมีอยูในระบบ N จํานวน มิสามารถสง
กําลังไฟฟาได  1 วงจร เปนการตรวจสอบวา สาย
สงกําลังไฟฟาท่ีเหลืออยูจะตองสงผานกําลังไฟฟา
ไปยังผูใชไฟไดตามปกติ    
 
 
 

  ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 2 
        การทดสอบความเช่ือถือไดของระบบไดเพิ่ม
ปริมาณความตองการไฟฟาหรือโหลดสูงข้ึนจาก
เดิมท่ีแสดงในตารางท่ี  2 ในการเพิ่มโหลดให
สูงข้ึนเปนการพยากรณความตองการไฟฟาท่ี
สูงข้ึน ในกรณีศึกษานี้เพิ่มความตองการสูงข้ึน
จากเดิม 20 % ท่ีบัส 2 บัส 3 บัส 4 และ บัส 5 ดังนี้   
บัส 2 เทากับ 24 MW 12 Mvar บัส 3 เทากับ 24 
MW 18 Mvar บัส 4 เทากับ 60 MW 36 Mvar และ 
บัส 5  เทากับ  72 MW 48 Mvar    ผลการทดสอบ
การวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาโดยพิจารณา
ความเช่ือถือได ในแผนเหตุการณท่ี 5  และแผน
เหตุการณ 7  ดังแสดงในตารางท่ี  5  และ 6   จาก
ผลการทดสอบในตารางท่ี 6  เม่ือสายสงไลน 2-5 
ห ลุ ดออกจ า ก ร ะบบ  ยั ง ผ ล ให ร ะบบส ง
กําลังไฟฟาขาดเสถียรถาพ การสงกําลังไฟฟา มี
คาการสูญเสียในระบบสูงกวาปกติ จึงมีการเพ่ิม
สายสงไลน 2 -5   อีกหนึ่งวงจรและทดสอบความ
เช่ือถือไดของระบบใหมอีกคร้ัง ดังในตารางท่ี 7  

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5. ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 2 การ
พิจาณาความเชื่อถือได N-1 ในแผนเหตุการณท่ี 5 

 

ปลด 
สายสง 

ตนทุนการผลิต
ไฟฟา  ($/h) 

การสูญเสียท้ังหมด
ของระบบ (MW)

1-2 1,832.33 3.095
1-3 1,829.98 2.783
2-3 1,831.25 2.950
2-4 - -
2-5 1,836.83 3.692
3-4 1,828.77 2.622
4-5 1,827.52 2.456

 ตารางท่ี 6. ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 2 การ    
พิจาณาความเชื่อถือได N-1 ในแผนเหตุการณท่ี 7

ปลด ตนทุนการผลิต
ไฟฟา  ($/h) 

การสูญเสียท้ังหมด
สายสง ของระบบ (MW)

1-2 1,841.14 4.264
1-3 1,840.41 4.167
2-3 1,835.87 3.568
2-4 1,836.83 3.629
2-5 - 25.218
3-4 1,838.19 3.873
4-5 1,842.50 4.443
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เอกสารอางอิง ตารางท่ี 7.  ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ี 2 การ
พิจาณาความเชื่อถือได N-1 ในแผนเหตุการณท่ี 
7 (เพิ่มสายสงไลน 2-5 = 1 วงจร) 

 
สรุป 

       การวางแผนระบบสงกําลังไฟฟาดวย
วิธีวิเคราะหแผนเหตุการณ โดยพิจารณาทั้ง
ความเชื่อถือไดของระบบและการจัดสรรกําลัง
ผ ล ิต ไฟฟ า เ ช ิง เ ศ รษฐศ าสต ร  ทํ า ใ ห ไ ด
แผนการขยายระบบสงกําลังไฟฟาในอนาคต
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การวิเคราะห
เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับสายสง เมื่อสายสง
หล ุดจากระบบ  (N-1) ยังผลทําใหสามารถ
กําหนดตําแหนงสายสงใหมท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 
เพื่อรองรับปริมาณความตองการไฟฟาอยางมี
เสถียรภาพ 
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ขอขอบคุณสํานักวจิัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ท่ี
มอบทุนสนับสนุนงานวจิัย ปการศึกษา 2550  

1-2 1,830.58 2.863 
1-3 1,828.82 2.629 
2-3 1,825.88 2.238 
2-4 1,826.41 2.309 
2-5 1,834.37 3.366 
3-4 1,826.37 2.303 
4-5 1,826.26 2.289 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 
 

110


